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OBS! Ovanstaende kopplingsschema galler for 1 st motor. Vid inkoppling av flera
motorer, far dessa inte parallellkopplas till ovanstaende brytare, utan maste kopplas
till relabox. Begar inkopplingsschemal

Installationen skall utféras som fast installation och av behdrig elektriker.

Lage ir : Vanster- och mittkontakt sluter. Motorn roterar i nerriktningen.
Lage ,r : Hoger- och mittkontakt sluter. Motorn roterar i uppriktningen.

OBS! Upprullningsriktningen ar beroende av om motorn ar monterad till héger
eller vanster. Om motorn roterar at fel hall, skifta svart och brun ledning till motorn.
Brytare med fasta lagen far ej anvandas.

e E-1065 Inkoppling av 1 st motor till brytare
e = av typ F301 eller F303. Fabrikat Elko.
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